
Die Ergebnisse der Wasseruntersuchungen des Jahres 2013 können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen: 

Unter-
suchungs-
datum 

Probenahmeort 
Escherichia 
Coli 

Entero-
kokken 

Pseudo-
monas 
aeruginosa 

Wasser-
temperatur 
in C 

06.05. bzw. 
13.05.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 4 28 0 14,5 
Reinwasser Technik 0 4 0 14,8 
Schwimmbecken 2 0 0 14,8 

Strandbereich 5 4 0 14,6 

28.05.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 10 106* 0 12,0 
Reinwasser Technik 1 2 0 12,2 

Schwimmbecken 4 5 0 12,1 
Strandbereich 2 3 0 12,0 

* Die Überschreitung ist auf Enten zurückzuführen, die den Regenarationsbereich zum Aufenthalt nutzten. Die 
Nachuntersuchung vom 05.06.2013 ergab, dass keine Überschreitung der Grenzwerte vorliegt. 

Nachunter-
suchung vom 
05.06.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 12 14,1 

Reinwasser Technik 1 14,5 
Schwimmbecken 5 14,4 

Strandbereich 6 14,7 

11.06.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 38 37 0 17,3 
Reinwasser Technik 15 12 0 18,0 

Schwimmbecken 25 12 0 18,0 
Strandbereich 25 9 0 18,0 

25.06.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 2 5 0 19,3 

Reinwasser Technik 0 3 0 19,9 
Schwimmbecken 5 5 0 19,8 

Strandbereich 2 3 0 19,8 

09.07.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 1 4 0 20,9 

Reinwasser Technik 1 1 0 21,5 
Schwimmbecken 1 2 0 21,5 

Strandbereich 0 3 0 21,7 

23.07.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 1 1 0 23,0 
Reinwasser Technik 4 3 0 23,5 

Schwimmbecken 1 0 0 23,5 
Strandbereich 2 0 0 23 

06.08.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 2 2 0 23,7 

Reinwasser Technik 4 6 0 23,8 
Schwimmbecken 10 6 0 23,9 

Strandbereich 2 2 0 24,0 

20.08.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 1 2 0 18,5 

Reinwasser Technik 1 5 0 18,9 
Schwimmbecken 1 8 0 18,8 

Strandbereich 1 9 0 18,8 

03.09.2013 

Ablauf Neptun Reinw. 2 11 0 17,8 
Reinwasser Technik 0 2 0 18,0 

Schwimmbecken 0 1 0 18,0 
Strandbereich 2 6 0 18,0 

 


